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_ tel. 91-39-27-475 e-mail: laboratorium@puwis.pl
BADANIA
PUWIS Sp. z 0. o. —_—
AB 828
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR LB/532/03/2026
Nazwa zleceniodawey: tOBESKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z 0.0.
Y- Wojska Polskiego 17, 73-150 tobez
Numer zlecenia/umowy: Z/2026/161
Cel badania: Ocena zgodnosci w odniesieniu do obowigzujgcych przepiséw prawa

IDENTYFIKACJA PROBKI

Wodociag Zajezierze - Stacja Uzdatniania Wody
kran wody uzdatnionej

Miejsce pobrania probki:

Obiekt badan: Woda do spozycia przez ludzi | Rodzaj prébki: | Woda uzdatniona
Nr identyfikacyjny préobki: W/2026/03/561/1
DANE ZWIAZANE Z POBRANIEM PROBKI

Data pobrania: 04.03.2026 | Data przyjecia probki: | 04.03.2026
Nr protokotu pobrania proébki: W/2026/03/561

PN-EN ISO 19458:2007 (A) . —
Metoda pobrania prébki: z wyfaczeniem pkt.4.4.3,4.4.4,4.4.5 Osoba pobierajaca: Prazoivnlkpl’abokratorllgm.

PN-ISO 5667-5:2017-10 (A) ukasz Faczkowsk
Data rozpoczecia badan: 04.03.2026 Data zakonczenia badan: 07.03.2026

DODATKOWE INFORMACIJE

Stan prébki: zgodny z wymaganiami

Dla prébek pobranych przez laboratorium wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do badanej prébki

Dla prébek pobranych i dostarczonych przez klienta wyniki badar odnoszg sie wytgcznie do otrzymanej prébki, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap
pobierania i transportu prébek dostarczonych przez zleceniodawce

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje wyrdznione podkresleniem (data pobrania, miejsce pobrania, obiekt badan) zostaty uzyskane od klienta i mogg wptywac na
waznos¢ wynikéw badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje dostarczone przez klienta i za wiarygodnos¢ tego opisu.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno by¢ powielane inaczej niz w catosci

Oryginat sprawozdania z badar wydano w formie dokumentu elektronicznego i podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zleceniodawca ma prawo ztozy¢ pisemna skarge w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan

Status metody:

(A) objete akredytacjg nr AB 828; certyfikat akredytacji wydany przez PCA, dostepny w siedzibie laboratorium lub na stronie www.pca.gov.pl.

(2) zatwierdzone przez Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Goleniowie decyzja nr NHK.9022.2.39.2025 z dnia 23.09.2025r.

(NA) nieakredytowane

(NA7) nieakredytowane, objete systemem zarzgdzania wg normy PN-EN ISO/EC 17025:2018-02

(MN) metoda niereferencyjna (metoda badan inna niz okresla przepis prawa), dowody potwierdzenia rdwnowaznosci tych metod dostepne sg w laboratorium i moga
by¢ przekazane na zyczenie klienta.

(NW) norma wycofana przez PKN
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR LB/532/03/2026

Badania wykonane w laboratorium
. ’ Stwierdzenie
Lp. Badany parametr Metoda badawcza WyrELkr{ilzezel:,I\,t:Z:g;dAama Jednostka NDW* 2godnosci z
=niep wymaganiami**
1 pH PN-EN ISO 10523:2012 AZ 7202 . 6,5:9,5 G
Temp. pomiaru: 21,6 °C
2 Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016 AZ 0,30 +0,06 NTU Za'“j{’:i‘g’ff tosc G
PN-EN ISO 7887:2012 zalecana warto$¢
+ * %
3 Barwa Metoda D AZ 5+2 mg/| Pt do 157 G
Obecnos¢ obcego zapachu. PN-EN 1622:2006 akceptowalny (<2) ¥
4 Liczb h TON Metoda uproszczona, parzysta, wybor AZ Data i godzina badania: TON n -
Iczha progowa zapachu ( ) niewymuszony 06.03.2026; 13:00
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 akceptowalny (<1) ¥
5 Liczb ku (TFN Metoda uproszczona, parzysta, wybor AZ Data i godzina badania: TFN n -
ICzha progowa smaku ( ) niewymuszony 06.03.2026; 9:00
6 | Przewodnosc elektryczna whasciwa *Vas PN-EN 27888:1999 AZ 782 £32 pS/cm £2.500 G
Temp. pomiaru: 21,8 °C
PB-11 wyd. 2 z dnia 10.03.2017 <0,04
7 Jon amonowy na podstawie testu Merck 1.14752.0001 Az (0,04 +0,01)An mg/l NHas <0,50 6
0Ogolna liczba mikroorganizméw na bez
8 agarze odzywczym PN-EN 1SO 6222:2004 AZ 0 jtk/1 ml | nieprawidtowych -
w temp. (22+2)°C po 72h zmian ?
9 Liczba bakterii grupy Coli PN'ENA'\S'lc_’ZﬁCﬁ')ZZOl“* AZ 0 jtk/100ml 09 76
10 Liczba bakterii Escherichia coli PN_EN/LSIC_)Z%?;%ZZMM AZ 0 jtk/100ml 0 2G

Legenda/Objasnienia:

* Wartos¢ dopuszczalna okreslona wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
dnia 11.12. 2017 r. poz. 2294).

" Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian.

2) Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta

3) Dopuszcza sie pojedyicze bakterie <10jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10jtk (NPL)/100ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w
zwigzku z §21 ust.4 rozporzadzenia

4 Kryterium akceptacji liczby progowej do 2TON/TFN, ustalone przez laboratorium. Ocena obecnosci obcego zapachu/smaku zostata wykonana przez 3 osobowy zespét
oceniajgcych; temperatura w pomieszczeniu badan (23+/-2°C); temperatura probki (23+/-2°C); zgodno$¢ oceny min.66%; czas pzrechowywania prébki przed badaniem
<72h; woda odniesienia-woda wodociaggowa przefiltrowana przez wktad weglowy firmy Daf. Wszelkie zapisy z badar do wglagdu w laboratorium.

*Y,s - przewodnosc elektryczna wtasciwa w temperaturze 25°C, korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury

** barwa pozorna wody- wywotana przez substancje rozpuszczone i nierozpuszczone zawiesiny, oznaczona w pierwotnej probce wody bez sgczenia

AA uzyskany rezultat badania przedstawiony w formie ,, <y”/ ,,>y” oznacza wynik ponizej/powyzej wartosci dolnej/gdrnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej
metody podany wraz z odpowiadajaca tej wartosci niepewnoscia rozszerzong pomiaru, wspotczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci ok. 95%.

A Dla badan mikrobiologicznych niepewnos¢ rozszerzona pomiaru zostata oszacowana zgodnie z normg PN- ISO 29201:2022-02 i opiera sie na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspdtczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnosci ok 95%, niepewnos¢ rozszerzona nie uwzglednia etapu pobierania prébek
A Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru metody NPL zostata przedstawiono jako przedziat ufnosci 95% podany z tabeli B1 normy metodycznej PN-EN ISO 9308-2:2014-06,
niepewnos¢ rozszerzona nie uwzglednienia etapu pobierania prébki.

ADla badan fizykochemicznych niepewno$¢ pomiaru okreslono jako niepewnos$é rozszerzong (wspétczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci ok. 95%), okreslona
niepewnos¢ obejmuje etap analityczny wraz z pobraniem proébki.

Niepewnos¢ pomiaru nie jest stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartosci parametrycznych okreslonych w zatgczniku nr 1 do Rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

**W stwierdzeniu zgodnosci ze specyfikacjg zastosowano zasade podejmowania decyzji w oparciu o regute prostej akceptacji (nie uwzglednia niepewnosci pomiaru),
zgodnie z dokumentem ILAC-G8:09/2019 w stosunku do wymagan zawartch w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294); ZG -wynik/rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoscig parametryczng); NZ-
wynik/rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoscig parametryczng).

Stwierdzenie zgodnosci dla rezultatéw (poprzedzonych znakiem "<" lub ">") nalezy traktowac jako opinie i interpretacje laboratorium, ktéra bazuje na uzyskanym
rezultacie badania i jego interpolacji w odniesieniu do odpowiednio dolnej/gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Dla parametréw: zapach, smak, ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C -brak mozliwosci dokonania stwierdzenia zgodnosci, parametr nie ma okre$lonej wartosci
parametrycznej w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dokonana ocena zgodnosci/niezgodnosci wynikéw badari z wymaganiami wyadana przez Laboratorium z zastosowaniem przyjetej reguty decyzyjnej moze sig rozni¢ od
oceny niektérych organdw administracyjnych.

Sprawozdanie z badan autoryzowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym: Katarzyna Mnich, Kierownik laboratorium

Sprawozdanie z badan zostato wygenerowane elektronicznie dnia: 10.03.2026

---KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN---
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